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Consulta: 
Solicita instrucciones de almacenaje / preservación para los Sistemas de Monitoreo 
SONARtrac. 

Respuesta: 
Los siguientes procedimientos de preservación deben contemplarse al almacenar y 
embarcar los Sistemas de Monitoreo SONARtrac: 
 

Condición Valor Mínimo  / Máximo 

Temperatura - Transmisor -22ºF a +176ºF (-30ºC a +80ºC) 

Temperatura - Cabeza del Sensor -40ºF a +185ºF (-40ºC a +85ºC) 

Temperatura - Cable de Transmisor 
Estándar a Cabeza del Sensor -4ºF a +221ºF (-20ºC a +105ºC) 

Temperatura - Cable Blindado del 
Transmisor a Cabeza del Sensor -40ºF a +221ºF (-40ºC a +105ºC) 

Presión - Almacenamiento / Embarque No hay requerimiento 

Humedad 0 a 100% No condensante 

Ubicación de Almacenaje 

Bajo techo en ambiente seco o recubierto sin 
exposición a la humedad 

No almacenar cajas directamente sobre el piso 

No apilar más de dos (2) cajas de altura 

 
Si requiere información adicional, contacte al Servicio al Cliente de CiDRA Corporation. 
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